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Lyhenteet 
alakatto Alaslaskettu katto 
BIM Building Information Model, eli rakennuksen tietomalli. 
DN Diameter Nominale, nimellinen halkaisija, Pohjois-Amerikkalainen stan-
dardi putkiko’oille. 
EI 60 Tiiviys ja eristävyys 60 minuuttia palon alkamisesta. 
ilmakatko Ilmakatkoissa kuilujen ylä- ja alapää on ummistettu. Se toimii hyvin esimer-
kiksi pölynehkäisyssä ja estää hormivaikutusta. Valettu yleensä betoni-
massasta. 
IMS Ilmamääräsäädin. 
kuilu Yleisnimitys pystysuorille yhtenäisille tiloille, joihin on sijoitettu ilmanvaihto-
kanavia, putkia ja mahdollisesti muita laitteita. 
palokatko  Palo-osastojen välisten läpivientien paloeriste ja tiiviste.  
palo-osasto Rakentamismääräyskokoelma E1:n mukaan rakennuksen osa, josta palon 
leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla te-
hokkaalla tavalla 






Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten LVI-tekniikan asennettavuus huo-
mioidaan LVI-suunnittelussa, ja lisäksi pohtia, minkälaisia vaikutuksia välinpitämättö-
mällä suunnittelulla voi olla asennustyölle, lisä- ja muutostyön tarpeelle tai esimerkiksi 
urakan hinnalle. Opinnäytetyössä tarkastellaan erilaisia suunnittelutapoja esimerkkien ja 
kuvien avulla sekä tutustutaan työmaakohteisiin ja analysoidaan niistä koottujen doku-
menttien avulla asennettavuutta suunnittelijan näkökulmasta. 
Aiheen laajuudesta johtuen insinöörityön aihealue on rajattu siten, että opinnäytetyössä 
huomioidaan asioita, jotka ovat allekirjoittaneen työjakson aikana ilmenneet, ja asioita 
joita esimerkiksi vasta-aloittanut suunnittelija tai suunnittelijaharjoittelija ei välttämättä 
osaa ottaa huomioon. Toisena lisäyksenä aihealueen laajuudesta johtuen insinööri-
työssä käsitellään vain rakennusten sisäpuolella tapahtuvaa suunnittelua ja asennetta-
vuutta. 
Työssä käydään läpi muutamia eri työmaakohteita. Työmaadokumentoinnissa tullaan 
kiinnittämään huomiota eri LVI-järjestelmien suunnitelmiin, tietomalleihin ja niiden poh-
jalta suoritettuihin asennustöihin. Tätä työtä varten koottu kenttätutkimusaineisto on ke-
rätty uudis- ja korjausrakentamiskohteista allekirjoittaneen työjakson aikana aikavälillä 
toukokuu 2017 – maaliskuu 2018.  
Koska insinöörityön sekä insinöörityössä tutustuttavien esimerkkikohteiden suunnittelu- 
ja urakointivaiheet on aloitettu ennen vuoden 2018 alussa käyttöönotettuja maankäyttö- 
ja rakennuslain asetuksia, tullaan myös tässä teoksessa käyttämään kyseisenä vuotena 
käytettäviä rakentamismääräyskokoelmia ja LVI-ohjekortteja lähdeviitteinä. 
Työmaatutkimuksen lisäksi työn lisätutkimusmenetelmänä käytetään haastattelua. 
Haastateltavina toimivat LVI-suunnittelu- ja urakointialalla pitkään toimineet henkilöt. Al-
lekirjoittaneen harjoittelukokemuksen lisäksi alalla kokeneen ammattilaisen huomiot ja 
mielipiteet LVI:n asennettavuudesta tuovat työlle lisäarvoa ja osviittaa siitä, miten todel-
lisuus ja teoria kohtaavat oikeassa elämässä.   
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Ramboll Finland Oy:n LVI-suunnitteluyksikkö. Ramboll on 
johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Maailmanlaajuisesti yrityk-




Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi eri LVI-järjestelmien asennus-, liitäntä- ja 
kannakointi- ja eristämistapoja. Lisäksi osuudessa huomioidaan esimerkiksi käyrien ja 
kulmaosien vaikutus suunnitteluun, sekä asennuskomponenttien huoltotoimenpiteisiin 
vaikuttavat tekijät. Näiden yhteydessä pohditaan suunnitteluvaiheeseen ja asennetta-
vuuteen liittyviä kohtia, joita LVI-suunnittelijan olisi tärkeää huomioida.  
Kannakoinnin tehtävä on vastaanottaa putkiston tai kanaviston aiheuttama painokuorma 
kannakointipisteessä. Lisäksi sen tehtävänä on suunnata lämpölaajenemisen aiheutta-
mat pituuden muutokset, estää putkiston ja kanaviston värinää ja sitä kautta äänen joh-
tumista. Kannakkeiden avulla voidaan myös säätää jo asennettujen putkistojen tai kana-
vien korkeusasemaa. Putkien kiinnitykset jaetaan kiintokannakkeisiin ja liukukannakkei-
siin. Liukukannakkeet sallivat putken aksiaalisen liikkeen.  (7) 
Putkiston kannakkeet jaetaan primääri- ja sekundäärikannakkeisiin. Primäärikannak-
keita ovat putkeen kiinnitettävät osat, kuten putkisangat, liukukannattimet sekä riippu-
kannattimien standardisoidut rakenteet, standardin PSK 7340 mukaan. Primäärikannak-
keisiin kuuluvat lisäksi ohjaimet ja estopalat. Sekundäärikannakkeet ovat putkiston kan-
natuksen osia, mitkä kiinnitetään rakenteisiin tai rakennukseen. Näitä voivat esimerkiksi 
olla ulokkeet ja portit, joita ei ole standardisoitu. (37) 
Putkiston paino sisältöineen on tärkein kannatukseen kohdistuva kuormitus. Kuormituk-
sen määrittämiseen voidaan käyttää standardia PSK 7304.  (37) 
Putkistojen eristämiselle on useita syitä. Pääasiassa putkistoja eristetään, jotta 
• saadaan putkien lämpöhäviöitä pienennettyä, jotta lämmin neste saataisiin halutussa 
lämpötilassa käyttökohteeseen, kuten pattereille 
• kuumaa nestettä sisältävä putkisto ei lämmittäisi reitillään olevia tiloja tarpeettomasti 
Tämän lisäksi putkistoja eristetään, jotta 
• kuumat putket eivät aiheuttaisi palovaaran riskiä 
• kylmässä tilassa sijaitsevat putket eivät jäätyisi 
• kylmät putket eivät kondensoisi, tai luovuttaisi lämpöä 
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Lämmitysjohtojen eristäminen ei ole silloin tarpeen, kun putkiston lämpöhäviöt ovat osa 
huoneen lämmitystehontarvetta, eikä se nosta tarpeettomasti huoneiden lämpötilaa. (9) 
Ennen asennustöiden aloittamista asennustilojen riittävyys tarkistetaan. Lisäksi varmis-
tutaan siitä, että asennettavien laitteiden ja komponenttien huolto on mahdollistettu riit-
tävällä tilantarpeella. (11) 
2.1 Putkistot 
Rakennuksen sisäiset putket asennetaan siten, että putkivuodot ovat helposti havaitta-
vissa. Vuotoveden tulee ohjautua näkyville helposti havaittavaan paikkaan. Putkien 
asentaminen pohjalaatan alle tai lattiaan ilman suojaputkea on kielletty. Suositeltavaa on 
asentaa putket mahdollisimman paljon näkyviin. Lämmitys- ja käyttövesiputkien asen-
nusten tulee täyttää rakentamismääräyskokoelmien osien C1 ja C2 vaatimukset putkis-
tojen tarkastettavuuden, huollettavuuden, korjattavuuden ja vuotojen havaittavuuden 












Rakentamismääräyskokoelma D1:n taulukossa on määritelty vesilaitteistossa yleisimmin 
käytettävät putkimateriaalit ja liitokset (kuva 1). LVI 20-10348 Putkistojen asennus -oh-
jekortissa on puolestaan määritelty teräsputken liitostapaesimerkit (kuva 2). 
 
Kuva 1. D1-taulukko 
 
Kuva 2. LVI 20-10348 Putkistojen asennus -ohjekortti. 
Suunniteltaessa putkistoja on otettava huomioon asentamiseen käytettyjen työkalujen 
tarvitsema tila. Liitteissä 3, 4 ja 5 on esitetty eri puristustyökalujen vaatima tilantarve ja 
mitat, jotka tulisi suunnittelijan huomioida. Jokainen eri liitostapa vaatii luonnollisesti 





Venttiilit asennetaan putkiin avattavin liittimin tai laipoin ja sellaisiin paikkoihin, joita voi-
daan helposti käyttää, tarkastaa, huoltaa ja vaihtaa. Venttiili ei saa aiheuttaa ympäröi-
vään tilaan haitallista ääntä. (11) 
Ilmausventtiili 
Esimerkiksi lämmitysverkostoissa putkistoille tulee järjestää ilmaus ilmausventtiilein. 
Venttiilit tulee asentaa paikkaan, johon ilma kertyy, esimerkiksi lämminvesivaraajan tai 
putkiston korkeimpiin kohtiin. Vesi sisältää yleensä happea, joka kuplii järjestelmän toi-
miessa ja kuplat kerääntyvät korkeimpaan kohtaan. Kun lämmitysjärjestelmä on täytetty, 
sisään virtaava vesi sulkee venttiilin ja ilmausventtiili sulkeutuu. (40) 





Vesimittarin luokse tulee olla esteetön pääsy sen asentamista ja sulkemista varten. (14) 
 
Kuva 4. Vesimittarien sijoittelu lämmönjakohuoneessa. 
Kuvassa 4 esimerkkikohteen tietomallista otettu lämmönjakohuoneen kuvankaappaus, 
josta selkenee tilantarpeen huomiointi vesimittareiden asennusta varten. Ratkaisussa 
päädyttiin kolmeen erilliseen haaraan siitä syystä, että vesilaitoksella ei ollut toimittaa 
isompia vesimittareita. 
Lisäksi vesimittareita sijoittaessa tulee ottaa huomioon valmistajan määräykset ja ohjeet. 
Esimerkiksi kenttätutkimuksen uudiskohteen tiloissa käytetään pääsääntöisesti Siemens 




Kuva 5. Siemens WFW30 & WFK30-vesimittarin asennusohjeet (22)  
 
Ohjeessa (kuva 5) on esimerkiksi mainittu, että virtauksen tulisi kulkea vähintään 35 
mm:n matkalta suoraan, ennen kuin se tulee mittarin virtauksenmittausosaan. Käytän-




















2.1.3 Kannakointi ja eristäminen 
Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty LVI-putkistojen ohjeelliset eristepaksuudet sekä asennus- 
ja kannakointivälit. 
Taulukko 1. Vesiputkien ja lämpöjohtojen sekä viemäriputkien eristepaksuudet ja asennusvälit 
huomioiden eristämisen vaatima tila. (15) 
 







Suunniteltaessa valurautaviemäreitä on tärkeää huomioida valurautaviemäreiden pan-
taliitokset ja niiden tarvitsema tilantarve. Esimerkiksi kerrosvaihdoksista, tultaessa vie-
märillä alas ja tehdessä 90 asteen käyrällä suunnanmuutos, on huomattava, että viemäri 
ei voi tulla aivan katon rajapintaa vasten, sillä viemäriputket yhdistävä pantaliitos ei saa 
jäädä rakenteiden väliin. Virhe voi tapahtua esimerkiksi siinä, että viemäreiden lisäksi 
katossa on muuta talotekniikkaa ja halutaan tuoda viemäri aivan katon pinnassa. 
Kuva 6. Valurautaviemärin ohjeellisia lähtökorkoja ontelolaatassa. 
Kuvissa 6 ja 7 huomioitava kalusteviemäreille mallinnetut 90 asteen kulmat. Esimerkiksi 
V100 viemärillä on mahdollista käyttää kyseistä kulmapalaa, jos viemäriin liittyy yksittäi-
nen WC-kaluste. Usean WC-kalusteen yhtyessä V100 pystyviemäriin on aina suositel-
tavaa käyttää kahta 45 asteen kulmaa ääniteknillisistä ja virtausnopeudellisista syistä. 
Lisäksi, varsinkin kalusteviemäreiden kytkennät olisi hyvä tuoda mahdollisimman lähellä 
kattoa, koska viemäri voi kulkea kohteesta riippuen pitkiä matkoja kaadolla. Näin jäte-




Kuva 7. Valurautaviemäröinti asennettuna työmaalla ontelolaatan rajapintaan. 
2.2.2 Muoviviemärit 
Muoviviemäröinnissä on mahdollista käyttää esimerkiksi Uponor Decibel -pohjakulmaa 
(kuvat 8 ja 9). Se on asennusvalmis, tehdasvalmistettu osa, joka nopeuttaa asennus-
työtä. Se on rakenteeltaan loiva ja valmiiksi betonoitu. Betonoitu osa toimii ääneneris-
teenä. Osa painaa tästä johtuen jopa 50 kg. Tämän kappaleen avulla etäisyys välipohjan 
alapinnasta voi olla väliltä 0 - 45 mm. Ääneneristävän osan halkaisijan mitta on kuitenkin 
huomioitava. (27) 
 




Kuva 9. Decibel-pohjakulma 110 liitettynä pystyviemäriin. 
2.2.3 Kondenssiviemärit 
Kondenssiviemärin tarkoitus on johtaa esimerkiksi jäähdytyslaitteistosta kondensoituva 
vesi hallitusti vesilukolla varustettuun viemäriin. Viemärit mitoitetaan siten, että kondens-
sivesivirta viemäröityy vähintään 1,5-kertaisesti. Insinöörityön uudiskohteessa minimi 
putkikokona kondenssiviemäreille käytetään kokoa DN 28 kupari.  (3) 
Suunnitellessa kondenssiviemäreitä on selvitettävä, voidaanko kondenssivedet viemä-
röidä ensisijaisesti painovoimaisesti vai erillisen pumpun avulla. Painovoimaisessa kon-
denssiviemäröinnissä on aina pidettävä huoli siitä, että riittävä kaato syntyy viemäröinti-
putkistolle. (3) 
Esimerkiksi pumpulla varustetuissa puhallinkonvektoreissa (kuva 10) pumpun luoma 
nostokorkeus on aina varmistettava tuotevalmistajalta. Lisäksi pumpun painepuolella si-















2.2.4 Kannakointi ja eristäminen 
Viemärien kannakoinnissa käytetään vain viemäriputkille tarkoitettuja kannakkeita (kuva 
11), jotka ympäröivät putken kokonaan. Vaakaviemäröinnissä kannakkeiden on oltava 
portaattomia siten, että viemärikaadot ovat toteutettavissa. (15) 
Kannakkeet voidaan kiinnittää suoraan joko riittävän massiiviseen rakenteeseen tai kan-
nakoinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi teräspalkkeja, jotka puolestaan voidaan 
kiinnittää, vaikka kivirakenteeseen. (13) 
LVI 12-10370 Putkistojen ja kanavien kannakointi -ohjekortissa on esitelty suurimmat 
sallitut kannakointivälit valurauta- ja muoviviemäreille (kuvat 12 ja 13). 
 
Kuva 11.  Viemäreiden suositeltavat kannakemallit. 
 











Kuva 13. Muoviviemärin suurimmat sallitut kannakointivälit rakennuksessa   
   (kumirengasliitos). 
2.3 Ilmanvaihto 
2.3.1 IV-koneet 
Standardin SFS-EN 13053 mukaisesti ilmanvaihtokone on tehdasvalmisteinen kokoon-
pano (tai laite), jossa käsitellään tulo-, poisto-, palautus- ja/tai kierrätysilmaa. Koneeseen 
kuuluu aina vähintään puhallinosa, johon voidaan liittää ilman käsittelyyn tarvittavia osia, 
kuten suodatinosia, yksi tai useampia lämmönsiirtimiä, kostutusosa, äänenvaimentimia 
jne. (8) 
Ilmanvaihtokoneen asennuksessa noudatetaan valmistajan asennusohjeita. Koneet si-
joitetaan yleensä palkkialustalle ja asennetaan vaakasuoraan varmistaen, että koneiden 
huolto-ovet voidaan avata esteettä ja sulkea tiiviisti. (8) 
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2:n mukaan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen huol-
toväylät on suunniteltava ja rakennettava siten, että ilmanvaihtojärjestelmä on helposti 




Kuva 14. Koteloidun ilmanvaihtokoneen huoltotilan sijoitus ja mitoitusesimerkki. 
Kuvassa 14 kohta A kuvaa ilmanvaihtokoneen leveyttä ja b kuvaa tilaa ilmanvaihtoko-
neen takana, joka on 0,4 kertaa ilmanvaihtokoneen korkeus, kuitenkin vähintään 400 
mm. Jos huoltoa varten ei tarvitse mennä koneen taakse, voi b:n mitta olla myös pie-
nempi. Tällöin tulee kuitenkin osoittaa, miten kone huolletaan. (4) 
Koneen etupuolella on sen sijaan oltava koneen levyinen huoltotila, paitsi jos pienempi 
tila mahdollistaa osien huollettavuuden ja vaihdettavuuden kiinteitä rakenteita rikko-
matta. Huollon on myös voitava tapahtua yläpuolelta. Yli 35 kg:n painoisten osien vaihtoa 
varten tulee yläpuolella olla vähintään 400 mm tilaa nostolaitetta varten. (29) 
Konehuoneasennuksiin liittyy usein sakollisia välitavoitteita. Sen vuoksi tulee ottaa huo-
mioon  
- nostot ylös konehuonetasolle 
- tarvittavat kuljetusaukot 
- koneiden siirtotapa konehuonetasolla 
- tarvittavat kannatukset 
- mahdolliset hoitotasot 




Haalauksella tarkoitetaan isokokoisen ja painavan laitteiston, tässä esimerkkitapauk-
sessa ilmanvaihtokoneen siirtämistä. Ilmanvaihtokoneiden haalauksen tulee aina tapah-
tua valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu ja koneen mitoitus kuuluvat LVI-suunnittelijan pe-
rustaitovaatimuksiin. Nykyaikaiset valmistajien luomat IV-koneiden mitoitusohjelmistot 
(esim. FläktWoods ACON) helpottavat suunnittelijan työtä huomattavasti. 
Valitettavaa kuitenkin on se, että suunnittelun peruspilari, tässä tapauksessa mitoitetun 
IV-koneen asennettavuuden tai haalausprosessin, huomioiminen jää hyvin pienelle as-
teelle suunnittelijoiden toimesta. Jos kysytään, miten IV-kone ajatellaan tilaan tuotavan, 
ei siihen välttämättä suoraa vastausta enää löydy. 
LVI-suunnittelijan tulisi osallistua aktiivisesti myös tämän prosessin suunnitteluun yh-
dessä arkkitehdin, rakennesuunnittelijan sekä urakoitsijan kanssa. 
Haalausreittien koko pitää aina muistaa huomioida suunnitteluvaiheessa ja tarkistaa ai-
heutuuko siitä rajoituksia laitteille. Haalausreitin pitää olla turvallinen. Kiinteissä nosti-
missa, jos sellaisia tarvitaan, pitää huomioida nostimia koskevat määräykset ja miettiä, 
onko sellaisia järkevää käyttää. Laitehyväksyntöjä tehdessä on muistettava tarkistaa, 
että laitteet mahtuvat haalausreitille. Muussa suunnittelussa on huomioitava, että haa-
lausreitit pysyvät vapaina. Helposti esimerkiksi putket suunnitellaan haalausreitille, jol-
loin myöhemmin asennuksia on purettava, jos jotain isoa vaihdetaan ja haalataan. (25) 
LVI-suunnittelijoita ajatellen olisi hyvä, jos arkkitehdit merkitsisivät haalausreitit arkkiteh-
tipohjiin. Tätä käytäntöä pitäisi kehittää. Tietenkin myös LVI-suunnittelijoilla voisi olla 
omat merkinnät. Suunnittelun apuna voitaisiin käyttää referenssinä tiedostoa, mihin on 
merkattu haalausreitit erikseen. Täten se ainakin suunnittelun aikana tulisi kaikkien huo-
mioitua. (25) 
Ilmanvaihtokoneita valmistavan Kojan verkkosivuilla on myös erikseen asentamiselle ja 
haalaukselle tarkoitettu ohje (liite 2). Ohje käsittelee erikseen laitteiston kuljetuksen, nos-
tamisen, haalauksen, sekä asentamisen. LVI-suunnittelijan näkökulmasta avainsanat liit-
tyvät tarvittavan haalausreitin kokoon, asennus- ja huoltoetäisyyksiin. 
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2.3.2 Ilmanvaihdon säätimet ja säätöpellit 
Säätöpellin on täytettävä standardin SFS-EN 1751 vaatimukset, ja siitä on oltava tämän 
standardin mukaiset testaustulokset. Säätöpeltien vaippaa ja säleitä ei eristetä, ellei 
asiakirjoissa toisin määrätä. Säätöpelti sijoitetaan tarvittavan säätötoiminnan ja puhdis-
tustarpeen mukaan siten, että se voidaan puhdistaa turvallisesti ja esteettömästi. Säätö-
pelti on voitava irrottaa puhdistuksen ajaksi, tai sen molemmilla puolilla tulee olla puh-
distusluukku. Jos pelti on täysin avautuva, yksi puhdistusluukku riittää. Säätöpelti sijoi-
tetaan siten, ettei se aiheuta haittaa muille laitteille, kun ilman nopeus säädettäessä kas-
vaa tai säleet muuttavan ilman virtaussuuntaa. (11) 
Valmistajat ilmoittavat säätöpeltikohtaisissa asennus- ja huolto-ohjeissa säätöpellin vaa-
timan suojaetäisyyden. Valmistajan määrittämä suojaetäisyys varmistaa, että säätöpellin 
säätö ja mittaus onnistuvat luotettavasti (kuva 15). 
 





IMS-järjestelmällä tarkoitetaan ilmamääräsäätöistä järjestelmää, millä voidaan säätää 
rakennuksen ilmamääriä käyttäjien tarpeiden mukaan.  Säätöindikaattorina voidaan 
käyttää esimerkiksi huoneiden lämpötilaa tai hiilidioksidipitoisuuksia. (30) 
Ilman toimivaa ilmavirransäätöä eivät myöskään VAK:sta määritetyt ja luetut ilmamäärät 
toteudu. Ilmavirransäätimen ilmanvirran mittatarkkuus riippuu virtausolosuhteista mit-
tayhteellä. (30)  
Valmistajat ilmoittavat IMS-ilmavirransäädinkohtaisissa asennus- ja huolto-ohjeissa sää-
timen vaatiman suojaetäisyyden. Valmistajan määrittämä suojaetäisyys varmistaa, että 
ilmavirtasäätimen säätö ja mittaus onnistuvat luotettavasti (kuva 16). 
 
Kuva 16. Lindab Oy VRU ilmavirransäädin (18) 
Ilmavirranmittaukseen ja säätöön voidaan käyttää myös ultraääntä hyödyntävää Lindab 
UltaLink ilmavirtasäädintä. Teknologiassa mittaus tapahtuu kanavan pinnasta ultraää-
nellä, jolloin kanavan likaantuminen ei vaikuta mittaukseen tai säätöön. Laitteen mitta-






Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osas-
toivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. (5) 
Palokatkot 
Palokatkoilla tarkoitetaan palo-osastojen välisten läpivientien paloeristystä ja tiivistettä. 
Tiivis palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämi-
sen läpivientien kautta.  (5) 
Palokatkot suunnittelevat käytännössä rakennesuunnittelija, mutta esimerkiksi palokat-
kojen läpivientien suunnittelu on LVI-suunnittelijoiden, sähkösuunnittelijoiden ja raken-
nesuunnittelijoiden yhteistyötä. Läpivientien täyttöihin käytetään palokatkomassaa. Ma-
teriaaleina on useita vaihtoehtoja, esimerkiksi kipsi-, sementti- tai akryylipohjaiset mas-
sat. (10) 
Palokatkoja tehdään pääosin seinäläpivienteihin, mutta myös kerrostasoihin, mikäli palo-
osastointi niin edellyttää. Palokatkoja voidaan sijoittaa kuiluissa tiettyihin kerrostasoihin, 
yleensä kuilujen ylä- tai alapäähän. Mikäli kuilussa ei tarvita palo-osastoituja kerrosta-
soja, ummistetaan kuilun ylä- ja alapää kuitenkin yleensä ilmatiiviisti. Nämä "ilmakatkot" 
estävät pölyn leviämisen, katkaisevat hormivaikutuksen ja toimivat myös huoltotasoina. 
Ilmakatkot tehdään yleensä teräsbetonista, mutta pienemmissä kuiluissa voidaan käyt-
tää esimerkiksi palokatkomassaa tähän tarkoitukseen. (31) 
Hormivaikutusta esiintyy suurimmillaan korkeissa rakennuksissa. Kenttätutkimuksessa 
läpikäytävää uudiskohdetta voidaan pitää korkeana rakennuksena. Hormivaikutus joh-
tuu sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron aiheuttamasta termisestä paine-erosta. Hormivaiku-
tuksessa esimerkiksi rakennuksen kuilun alapäähän syntyy alipainetta ja vastaavasti ylä-
päähän syntyy ylipainetta. Hormivaikutuksen seurauksena syntyy ilmavuotoja, jotka voi-






Palopellit ovat palonrajoittimia, jotka on tyyppihyväksytty tai joista on tehty vastaavat sel-
vitykset (kuva 17). Palopellit sulkeutuvat lämpösulakkeen, savu- tai kaasuilmaisimen 
tms. avulla automaattisesti palotilanteessa. Palonrajoittimia ovat myös ns. raskaat palo-
pellit ja savunrajoittimina toimivat palopellit. Niiden tulee olla pelastustoimen laitteiden 
teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annettujen standardien mukai-
sia. (11) 
Palopellit sijoitetaan ilmanvaihtokanavaan osastoivan rakenteen kohdalle. Laitteet tulee 
asentaa valmistajan ohjeen mukaisesti ja siten, että ne säilyttävät toimintakuntonsa siltä 
edellytetyn palonkestoajan. Palopeltejä on saatavilla kantikkaisiin ja pyöreisiin kanaviin 
manuaalisina, kytkentäjousella toimivina pelteinä sekä moottoriohjattuina pelteinä. (6) 
Palopeltejä suunnitellessa LVI-suunnittelijan tulee huomioida kyseisen palopellin asen-
nus-, huolto- ja tilavaatimukset. Nämä vaatimukset ovat valmistajakohtaisia, ja ne tulee 
aina tarkistaa laitevalmistajan tuote-esitteestä ennen laitteen sijoittamista ja suunnitel-
mien hyväksyttämistä.  
Kuva 17. CE-merkinnällä hyväksytty ETS NORD FDMB -palopelti sähköisellä toimilaitteella. (34) 
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2.3.4 Kannakointi ja eristäminen 
Ilmanvaihdon kannakkeiden tulee kestää kanavien oman painon lisäksi myös eristeiden, 
sekä pinnoitteiden paino. Lisäksi kannakoinnin on kestettävä ilmanvaihtokanaviston nuo-
houksen aiheuttama rasitus, sekä erilliset värähtelyt (kuva 18). (13) 
LVI 12-10370 Putkistojen ja kanavien kannakointi -ohjekortissa on esitetty pyöreiden 
kierresaumattujen IV-kanavien enimmäiskannakointivälit ja aukkovaraukset (taulukko 
3).  
Tyyppihyväksyttyjen suorakaidekanavien kannakointivälit sekä eristetyillä ja eristämät-
tömillä kanavilla ovat 2,0 - 2,5 metriä. (13) 
 
Kuva 18. Kannakointeja työmaalla.  
Taulukko 3. Tyyppihyväksyttyjen pyöreiden kierresaumattujen IV-kanavien enimmäiskanna-































Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty Paroc HVAC fire mat -paloeristeen eristepaksuudet milli-
metreinä eri paloluokissa. 
Taulukko 4.    Taulukko 5. 
Paroc HVAC fire mat paloeriste Paroc HVAC fire mat paloeriste 
pyöreille kanaville  suorakaidekanaville 
   
PAROC Hvac Fire ilmakanavien paloeristysratkaisut perustuvat standardin EN 1366-1 
mukaiseen testaukseen ja standardiin EN 15882-1:2011. Kaikkien PAROC-kivivillasta 
valmistettujen teknisten eristeiden palokäyttäytyminen on ilmoitettu CE-merkinnällä 
standardin EN 14303 mukaisesti. (24) 
 
2.4 Törmäystarkastelu 
Törmäystarkastelun avulla eri järjestelmien risteävyyksiä voidaan tarkastaa ja nähdä, 
missä kohtaa osat osuvat toisiinsa.  Täten virheet on helppo havaita jo suunnittelun al-
kuvaiheessa.  
Järjestelmien törmäykset ovat seuraus puutteellisesta suunnittelusta, tai eri suunnittelu-
alojen välisestä kommunikoinnin puutteesta. Tämän vuoksi suunnittelussa olisi hyvä 
käyttää aikaa myös järjestelmien yhteensopivuuden tarkastamiselle. 
Tämäkään ei aina ole aivan yksiselitteistä, sillä on mahdollista, että esimerkiksi LVI-
suunnittelussa on huomioitu ympäristö käyttäen tietomallia apuna, mutta tietomallin ra-





















2.5 Tilakohtaisten sähköasennusten huomiointi 
Nykyaikaisten järjestelmien myötä sähkösuunnittelu on välttämätön osa taloteknistä 
suunnittelua. Vaikka tämä insinöörityö ei varsinaisesti käsittele sähkösuunnittelua, on 
sen huomioiminen taloteknisiä järjestelmiä yhteensovittaessa niin saneeraus- kuin uu-
diskohteissa erityisen tärkeää. 
Talotekniikan yhteensovittamisen haasteellisuus korostuu aina alakatollisissa tiloissa. 
Usein käytössä oleva asennustila on hyvin pieni ja sitä kautta voi olla mahdollista, että 
alakaton alkuperäisistä koroista joudutaan poikkeamaan alaspäin, mikä taas vaikuttaa 
esimerkiksi vuokrattavaan neliöpinta-alaan ja tilaajan vaatimuksiin.  
Vaikka olisi loogista, että sähköjärjestelmät suunnitellaan tilaan ennen LVI-järjestelmiä, 
tämä ei työelämässä aina ole mahdollista. Tästä syystä LVI-suunnittelijan on huomioi-
tava erilliset tilavaraukset sähkölaitteistolle, kuten tikashyllyille, valaisimille ja ripustus-
kiskoille (kuva 19). 
 




2.6 Alakatolliset tilat 
Alakattorakenteita asennetaan pääosin arkkitehtuurillisista syistä. Muita syitä alakaton 
pystyttämiselle voivat esimerkiksi olla 
- akustiset ominaisuudet (ääneneristys jne.) 
- paloluokitukseen vaikuttaminen (esim. paloalakattorakenteet) 
- huonetilan madallus 
- asiakkaan pääsyn estäminen tekniikkaan 
- hygienia-alakatot (keittiöt, sairaalat...) 
 
Suunnittelijan ja urakoitsijan näkökulmasta alakatolliset tilat saattavat kuitenkin luoda 
omat haasteensa saatavilla olevasta asennustilasta riippuen. Suunnitellessa esimerkiksi 
LVI-tekniikkaa eri tiloihin on aina varmistuttava, onko kyseiseen tilaan tulossa alakattoa.  
 
Alakattorakenteita voidaan tehdä sekä kantavina- että rakenteellisina väli-/yläpohjina. 
Näiden ero on se, että rakenteellisiin alakattorakenteisiin pystytään asentamaan esimer-
kiksi LVI-tekniikkaa siten, että se ei välttämättä vaadi erillistä kannakointia rakenteisiin. 
Väli- ja yläpohjalliset alakattorakenteet eivät puolestaan kestä asennettavien LVI-laittei-
den painoa, ellei siitä erikseen mainita, jolloin suunnittelijan on oltava varma erillisen 
kannakoinnin mahdollistamisesta.  (33) 
 
Kun käytössä on ruudutettu alakatto, tulee tämä eritoten huomioida suunniteltaessa pää-
telaitteiden sijoittelua. Jos syntyy tilanne, jossa alakaton ruudukkojen ohi on suunniteltu 
tekniikkaa, joudutaan pahimmassa tapauksessa asennuksia purkamaan ja suunnittele-
maan reitityksiä uudelleen. Myös tiedossa olevana virheenä on se, että päätelaitteita si-






Suunnitellessa saneerauskohteita tietomallin avulla on hyvin mahdollista, että tietomal-
linnus ei vastaa todellisia olosuhteita. Esimerkkikohteen ensimmäisessä tapauksessa 
kattoon suunniteltiin viemärit, sekä tulo- ja poistoilmakanavat annettujen lähtötietojen ja 
tietomallin avulla. Myöhemmässä vaiheessa urakoitsijalta tuli ilmoitus, että suunnitellut 
ilmanvaihtokanavat eivät tule mahtumaan sellaisenaan, sillä edessä on palkkirakenteita. 
LVI-suunnittelussa ei kohdattu sinällään erityisiä ongelmia, sillä tilamallin mukaan tilan-
tarve ja palkit oli huomioitu ja kanavien pitäisi mahtua. Tilanne vaati sen, että LVI-suun-
nittelija lähti paikan päälle selvittämään ongelmaa. Tilassa suoritettiin korkeusetäisyys-
mittaukset ja selvisi, että betonipalkit olivat lähes 300 mm korkeammalla kuin tietomal-
linnuksessa. Tämän vuoksi ilmanvaihtokanavia ei olisi voitu asentaa sellaisinaan.  
(Kuva 20.) 
Tilanteessa olisi ollut mahdollista pudottaa palkkeja alemmas, mutta ratkaisussa päädyt-
tiin siihen, että palkkien kohdalla käytetään muunnososia, joiden avulla kanavan kor-













Kuva 20. Palkit tietomallissa ja todellisuudessa (34; 35) 
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Esimerkkikohteen toisessa tapauksessa tutkittiin pienen varastotilan vesi-, viemäri- ja 
lämpöjärjestelmien läpivientejä, missä luodun tilamallin mukaan, ylätasanteen oikealla 
puolella (kuva 21) oli riittävän kokoinen reikä, josta tekniikka voi kulkea. Todellisuudessa 
reikää ei vielä ollut olemassa, eikä siitä saatu alkuperäisten suunnitelmien vaatiman ko-
koista.  
Tilanteessa päädyttiin siihen, että rakenne antoi rakennesuunnittelijoiden selvitysten 
mukaan sen verran periksi, että tasanteelle pystyttiin luomaan aukko vesi- ja 
viemäriputkistoja varten. Lämpöjohdot tuotiin alemman kerroksen kautta ylimääräisen 
lenkin avulla.
  





Esimerkkikohteessa 1 päädyttiin ratkaisuun, jossa ilmamääräsäätimet siirrettiin kuvan 22 
mukaisesti WC-tilojen takaa ylempään kerrokseen. Ilmamääräsäätimet oli alun perin 
suunniteltu WC-tilan taakse, mutta suunnittelun edetessä pitemmälle ja tilojen täyttyessä 
tekniikasta huomattiin, että ilmamääräsäätimien toimilaitteille pääsy on estynyt, eikä niille 
olisi voitu järjestää asennus- ja huoltotilaa tarvittavalla mittakaavalla. 
 







IV-kuilut ja asennettavuus 
Tilavaraukset kuiluille ja muille kanavareiteille kerroksissa katsotaan jo hankesuunnitte-
luvaiheessa. Tilavaraukset määritetään siten, että ne mahdollistavat oikeanlaisten lait-
teiden asennukset sekä jättävät riittävät tilat laitteiden myöhempää huoltoa varten. (29) 
Esimerkkikohteessa tutustutaan sattumalta valittuun IV-kuiluun (kuva 23), sen asennus-
teknisyyteen, asennettavuuteen sekä huollettavuuteen.  
 
Kuva 23. Esimerkkikohteessa valittu kuilu. 
Kyseisessä kerroksessa kuilu muurataan umpeen ja se varustetaan kolmella huoltoluu-
kulla, jotta asentaja pääsee tarvittaessa huoltamaan kanavia ja putkistoja. Taso varus-
















Valmistajan ohjeen mukaan (kuva 26) pyöreät palopellit tarvitsevat vähintään 160 milli-
metriä kanavan halkaisijan lisäksi ja vastaavasti kantilliset palopellit tarvitsevat 160 mil-
limetriä kanavan pituuden ja leveyden lisäksi. (21) 
 
Kuva 26. Asennusaukkojen koot kantikkaille ja pyöreille palopelleille. 
Standardin EN 1366-2 mukaan (liite 1) palopeltiä ei voida myöskään suunnitella ja asen-
taa aivan rakenteisiin kiinni, vaan niiden välisen etäisyyden tulee olla vähintään 75 milli-
metriä. Mikäli samalle rakenteelle asennetaan useampi palopelti, niiden välinen etäisyys 
tulee olla standardin EN 1366-2 mukaan vähintään 200 mm (kuva 27). 
 




Esimerkkikohteessa useisiin tiloihin sijoitettiin kondenssivesipumpulla varustetut puhal-
linkonvektorit jäähdyttämään sisäilmaa. Puhallinkonvektorit sijoitettiin siten, että ne jääh-
dyttäisivät tasaisesti tilojen neliöpinta-alaa (kuva 28). Konvektorit pyrittiin sijoittamaan 
siten, että ne eivät ole aivan tuloilmalaitteiden vieressä; tämä estää viileän ilman sekoit-
tumisen tuloilman kanssa. 
Puhallinkonvektoreista lähtee tietyn mittainen poistoyhde, joka liitetään varsinaiseen 
kondenssivesiviemäriin. Tätä poistoyhdettä ei ole koon tai pituuden puolesta standardi-
soitu millään tavalla, eli se on täysin valmistajakohtainen.  
Puhallinkonvektoreille suunniteltiin erikseen vielä kondenssivesiviemärit. Viemärit suun-
niteltiin siten, että pumpun nostokorkeutena käytettiin enimmillään 650 millimetriä, kuten 
laitevalmistajan ohjeessa oli määritelty. Urakoitsijalta tuli ilmoitus, että kondenssiviemä-
reitä ei voida asentaa, sillä käytetyn puhallinkonvektorin pumpun poistoletkun pituus on 
500 mm. Erillistä liitososaa olisi voitu käyttää poistoyhteen pidentämiseksi, mutta koke-
neen urakoitsijan mukaan liitoskohdista on aiemmin koitunut ongelmia lyhyessä ajassa.  
 




Ilmanvaihdon konehuoneen savunpoiston muutoksia 
Työmaalla vastaava LVI-suunnittelija kävi yhdessä vastaavan valvojan kanssa ilman-
vaihdon konehuoneita läpi ja huomion kiinnitti kahden suunnitellun savunpoistopuhalti-
mien sijainnit.  Alkuperäisten suunnitelmien mukaan savunpoistopuhaltimet ja säätöpellit 
sijaitsivat kuvien 29 ja 32 mukaisesti huollon kannalta hieman hankalissa paikoissa. 
  
Kuva 29. Savunpoistopuhallin 1: alkuperäinen sijoituspaikka (35) 
Sijaintina oli alun perin suoraan ilmanvaihtokoneen yläpuolella oleva tila. Tämä olisi lai-






Kuva 30. Savunpoistopuhallin 1: huollon kannalta parempi sijoituspaikka (35) 
Kun savunpoistopuhallin ja säätöpelti sijoitetaan kanavaosan alkupäähän, on laitehuol-
tajallakin helpompi pääsy laitteeseen, joko portaikon yläpäästä 2m etäisyydeltä, tai eril-
lisillä tikkailla / nostolaitteella.  
 




Kuva 32. Savunpoistopuhallin 2: alkuperäinen sijoituspaikka (35) 
 
Kuva 33. Savunpoistopuhallin 2: huollon kannalta parempi sijoituspaikka (35) 
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4 Yhteenveto ja pohdinta 
Jokainen LVI-suunnitelma liittyy jollain tavalla asennettavuuteen ja suunnittelijalla tulisi-
kin olla selkeä näkemys siitä, onko juuri tämä kyseinen ratkaisu asennettavissa, huollet-
tavissa tai korjattavissa.  
Vastavalmistuneen suunnittelijan näkökulmasta lähes poikkeuksetta sellainen henkilö, 
joka on joskus eläessään tehnyt putkiasentajan hommia, omistaa selkeämmän vision 
siitä, miten tietyt asiat ovat toteutettavissa, mutta tämäkään ei ole aivan yksiselitteistä. 
Talotekniikan alan ammattikorkeakouluissa järjestetään LVI-asentamisen perusteiden 
koulutusta, ja sitä kautta ajatuksia syntyy myös sellaisille henkilöille, joilla ei putkiasen-
tajataustaa aiemmin ole ollut.  
Peruslähtökohtana suunnittelussa voitaisiin pitää lausetta: ”Älä oleta, ota selvää.”  
Kaikessa suunnittelussa tulee lähtötiedot aina tarkistaa, ja käytettäessä minkä tahansa 
valmistajan tuotteita, tulee näiden omat laiteohjeistukset aina lukea. Kaiken tämän lisäksi 
tulee elää tilanne vielä asentajan näkökulmasta, eli mallia onko asentajalla mahdolli-
suutta esimerkiksi tehdä tämä tietty asennus. 
Jos virhe kuitenkin tapahtuu, voidaan karkeasti arvioida niiden hintaseuraamuksia. Esi-
merkiksi, jos vähän isommassa tilassa LVI-tekniikkaa on suunniteltu liian ahtaalle ja tek-
niikkaa joudutaan siitä syystä laskemaan, voidaan miettiä sen vaikutusaluetta. Pahim-
massa tapauksessa vaikutus lähtee osa-alueittain: arkkitehdit, LVI, sprinkleri, sähkö, ra-
kennusautomaatio. Jos jokaiselta osa-alueelta hinnoitteluyksikkönä käytetään esimer-
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